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Available as accessory (Need to purchase separately)
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Suspension set:

911401809387

RC159Z Suspensionset SME-4 WH(PSD)
911401809487

RC159Z Suspensionset SME-3 WH(PSU)

Surface mounted set:
911401870988
RC159Z SMB W60L60 PREF

Plaster ceiling set:
911401809287

RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Safety cable:
911401809187
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RC159Z Safety Cable

Surface mounted set:
911401807787
RC159Z SMB W60L60
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f VPC Visible Profile Ceiling/Lay-In mounting

Optional with

911401809187 RC159Z Safety Cable
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| max A tmains (1) Electrical characteristics
Imax(A) 16 20 22 26.8
Tref (us) 200 220 250 264
I max/2 MCB No. of luminaires max.
B-10 A 22 16 12 9
| nom. B-16A 37 26 20 15
= C-10A 39 28 21 16
Tref | Time(us) C-16A 64 46 36 27
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GB Storage, installation, use, operation, and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in the mounting instruction with the product and/or other instructions
as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque
strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength
over lifetime. If n ary to electrical , they should be exchanged to exactly same type and model (or as alternatively advised by Signify). Signify cannot assure, that changing
into components of other manufacturers, product will remain compliant with norms and regulations. Position of wiring should not be changed. If an external flexible cable or cord is supplied with this
luminaire and is damaged, it shall be replaced by a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent. The light source contained in this luminaire shall only be
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. In case of PVC insulated cable, the installer must assure that the whole cable is protected against weather conditions,
especially UV and rain, by containing the cable inside of luminaire and/or pole. Wall mounted or adjustable luminaires using an external flexible cable longer than 30cm are to be installed outside
arm’s reach. In case of risk group 2 products the luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance as indicated in the mounting instruction is not expected.
Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors. If terminal block is not included, installation must be performed by a qualified person. This product contains a light
source of energy efficiency class: see table or label.

DE Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb UN Wartung der Produkte miissen genau nachden Anweisungen in dieser Montageanleitung und/oder anderen von uns zur Verfiigung gestellten
Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts tiber seine gesamte Lebensdauer zu gewahrleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Inr Anspruch auf Gewahrleistung.
Schrauben mit Angabe der Drehmomenta auf der Zeichnung miissen mit einem kalibrierten Drehmomentschliissel angezogen werden. Vormontierte Schrauben miissen mit dem angegebenen
Drehmoment nachgezogen werden. Wenn es notwendig ist, elektrische Komponenten auszutauschen, sollten diese gegen genau den gleichen Typ und das gleiche Modell ausgetauscht werden
(oder mit von Signify empfohlen Alternativen). Signify kann nicht sicherstellenn, dass das Produkt beim Austausch gegen Komponenten anderer Hersteller den Normen und Vorschriften entspricht.
Die Position der Verkabelung sollte nicht verandert werden. Wenn ein externes flexibles Kabel oder eine externe flexible Leitung mit dieser Leuchte geliefert wird und beschadigt ist, muss es/sie
durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Leitung ersetzt werden, welche ausschlieRlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhaltlich ist. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle
darf nur vom Hersteller oder seinem Ser oder einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Bei PVC-isolierten Kabeln muss der Installateur sicherstellen, dass das gesamte
Kabel vor Witterur infliissen, insbesondere U 1g und Regen, geschiitzt ist, indem er das Kabel in der Leuchte und/oder im Mast verlegt. An der Wand montierte oder verstellbare
Leuchten, die ein externes flexibles Kabel von mehr als 30 cm Lange verwenden, miissen auerhalb der Reichweite des Armes angebracht werden. Bei Produkten der Risikogruppe 2 sollte die
Leuchte so positioniert werden, dass ein langeres Hineinschauen in die Leuchte in einem in der Montageanleitung angegebenen Abstand nicht zu erwarten ist. Die Leuchte verfligt Giber eine Basisiso-
lierung zwischen N\ederspannungsversorgung und Steuerleitern. Wenn kein Klemmenblock enthalten ist, muss die Installation von einer qualifizierten Person durchgefiihrt werden. Dieses Produkt
enthélt ein L der siehe Tabelle oder Etikett.

FR Le stockage, I'installation, I'utilisation, le fonctionnement et la maintenance des produits doivent étre effectués conformément aux instructions contenues dans la notice de montage accompagnant
le produit et/ou a d'autres instructions que nous pouvons fournir pour garantir une utilisation stire du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions annulera le droit de
garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent étre serrées a l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. Les vis préassemblées doivent étre resserrées a
nouveau selon la spécification de couple de serrage requis afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie. Si il est né ire d'é ger des its électriques, ils
doivent étre remplacés par exactement le méme type et modéle (ou comme alternative conseillée par Signify). Signify ne peut pas garantir que le produit, s'il est remplacé par des composants
d'autres fabricants, restera conforme aux normes et réglementations. La position du cablage ne doit pas étre modifiée. Si un cable flexible externe ou un cordon fourni avec ce luminaire est
endommagé, il doit étre remplacé par un cable spécial ou un cordon exclusivement disponible auprés du fabricant ou de son agent. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre
remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire. Dans le cas d'un cable isolé en PVC, l'installateur doit s'assurer que I'ensemble du cablage est protégé
contre les conditions météorologiques, notamment les UV et la pluie, en confinant le cable a l'intérieur du luminaire et/ou du mét. Les luminaires en fixation murale ou orientables utilisant un cable
flexible externe de plus de 30 cm doivent étre installés hors de portée de main. Dans le cas de produits de groupe risque 2, le luminaire doit étre positionné de maniére a ce qu'il ne soit pas prévu
de regarder longtemps dans le luminaire a une distance telle qu'indiquée dans la notice de montage. Le luminaire est doté d'une isolation de base entre I'alimentation basse tension et les conducteurs
de commande. Si le bornier de connexion n'est pas inclus, l'installation doit étre effectuée par une personne qualifiée. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique:
voir tableau ou étiquette.

IT Lo stoccaggio, I'installazione, I'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti seguendo esattamente le istruzioni contenute nelle istruzioni di installazione del prodotto
e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per I'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullera la garanzia. | bulloni, con
indicazione della coppia di serraggio sui disegni delle istruzioni di installazione, devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. | bulloni pre-assemblati devono essere riserrati
nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata di utilizzo. Qualora sia necessario sostituire i componenti elettrici, questi devono essere
sostituiti con componenti esattamente dello stesso tipo e modello (o, in alternativa, con altri indicati da Signify). Signify non puo6 garantire che, utilizzando componenti di altri produttori, il prodotto
rimarra conforme alle norme e ai regolamenti vigenti. La posizione dei cablaggi non deve essere modificata. Qualora I'apparecchio sia fornito con un cavo esterno flessibile e questo presenti segni
di danneggiamento, dovra essere sostituito esclusivamente con un cavo fornito dal produttore dell'apparecchio o dal suo servizio di assistenza. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio
deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata. In presenza di un cavo in PVC isolato, l'installatore deve garantire che l'intero cavo sia protetto
dagli agenti atmosferici, in particolare dai raggi UV e dalla pioggia, posizionando il cavo all'interno dell'apparecchio e/o del palo. Gli apparecchi a parete o orientabili forniti con cavo flessibile esterno
di lunghezza superiore a 30 cm devono essere installati fuori dalla portata del braccio. In caso di prodotti con gruppo di rischio 2, I'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che non sia
prevista 'osservazione prolungata dell'apparecchio alla distanza indicata nelle istruzioni di montaggio. L'apparecchio & dotato di isolamento di base tra I'alimentazione a bassa tensione e i conduttori
di controllo. Qualora la morsettiera non sia inclusa, I'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza
energetica: vedere tabella o etichetta.

ES EI i lair ion, el uso, la i6n y el mantenimi de los productos deben realizarse exactamente de acuerdo con las instrucciones de montaje del producto y/u otras
instrucciones que podamos proporcionarle para garantizar el uso seguro del producto en su totalidad. El incumplimiento de estas instrucciones invalidara su derecho a la garantia. Los pernos que
indican la fuerza de torsion en el dibujo deben apretarse usando una llave dinamométrica cali Los pernos pi deben volver a apretarse segun la especificacion de torsion
requerida para garantizar la maxima resistencia durante toda su vida util. Si es necesario cambiar componentes eléctricos, se deben cambiar por exactamente el mismo tipo y modelo (o como
alternativamente lo recomiende Signify). Signify no puede garantizar que al cambiar a componentes de otros fabricantes, el producto seguira cumpliendo con las normas y regulaciones. No se debe
cambiar la posicion del cableado. Si se suministra un cable externo con esta luminaria y esta dafiado, debera ser reemplazado por un cable disponible exclusivamente del fabricante o su agente de
servicio. La fuente de luz contenida en esta luminaria s6lo debera ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. En el caso de cable aislado con PVC,
el instalador debe asegurarse de que todo el cable esté protegido contra las condiciones climaticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, al contener el cable dentro de la luminaria y/o poste. Las
luminarias de pared o orientables mediante cable flexible externo de longitud superior a 30 cm deben instalarse fuera del alcance del brazo. En el caso de productos del grupo de riesgo 2, la luminaria
debe colocarse de manera que no se pueda mirar fijamente a la luminaria a una distancia como se indica en las instrucciones de montaje. La luminaria cuenta con aislamiento basico entre los
conductores de suministro y control de Baja Tension. Si la clema de conexiones no esta incluida, la instalacion debe ser realizada por una persona calificada. Este producto contiene una fuente de
luz de clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.

PT O to, i 40, uso, 40 e manutengdo dos produtos devem ser realizados exatamente de acordo com as instrugdes nas instrugdes de montagem do produto e/ou outras
instrugdes que possam ser fornecidas por nés para garantir o uso seguro do produto em toda a sua extensao. O ndo cumprimento destas instrugées invalidara o seu direito a garantia. Os parafusos
com indicagao da forga de torque no desenho devem ser apertados com um torquimetro calibrado. Os parafusos pré-montados precisam ser reap coma ificagao de torque
necessaria para garantir resisténcia maxima ao longo da vida util. Se for necessario trocar componentes elétricos, eles deverao ser trocados exalamen(e pelo mesmo tipo e modelo (ou conforme
recomendado pela Signify). A Signify ndo pode garantir que, ao mudar para componentes de outros fabricantes, o produto permanecera em conformidade com as normas e regulamentos. A posicao
da fiagao nao deve ser alterada. Se um cabo ou cordéo flexivel externo for fornecido com esta luminaria e estiver danificado, ele devera ser substituido por um cabo ou cordao especial disponivel
exclusivamente no fabricante ou em seu agente de servigo. A fonte de luz contida nesta luminaria sé devera ser substituida pelo fabricante ou pelo seu agente de assisténcia ou pessoa qualificada
semelhante. No caso de cabo isolado em PVC, o instalador deve garantir que todo o cabo esteja protegido contra intempéries, principalmente UV e chuva, contendo o cabo dentro da luminaria e/ou
poste. As luminarias montadas na parede ou ajustaveis usando um cabo flexivel externo com comprimento superior a 30 cm devem ser instaladas fora do alcance do brago. No caso de produtos
do grupo de risco 2, a luminaria deve ser posicionada de modo que nédo seja esperado olhar prolongado para a luminaria a distancia indicada nas instrugées de montagem. A luminaria possui
isolamento basico entre os condutores de alimentagéo e de controlo de baixa tens&o. Se o bloco terminal nao estiver incluido, a instalagao devera ser realizada por uma pessoa qualificada. Este
produto contém uma fonte de luz de classe de eficiéncia energética: ver tabela ou etiqueta.

GR H amobrikeuon, n eykaraoTtaon, n xprion, n AEIfoupyia Kai n ouvTipnon Twv TTPoIGVTWY TIPETTEN va EKTEAOUVTAI OKPIBWG CUHPUWVA HE TIG 0dNyieg 0To GUAAGBIO 0BNYILY TOTIOBETNANG TOU TTPOIGVTOg
f/kar GAAeg odnyieg TToU EVBEXETAI va TIapEXOVTal ATTO EPAS yia va eyyunBoUpE TNV ao@aAr] Xprion Tou TIpoidvTog o€ oAdkAnpn Tn Aidpkeia Zwrig. H pn Tipnon autwy Twy odnyiwy Ba akupwoer 1o
Sikaiwpd oag yia eyyunon. Ta pTToulévia pe €vBEeIgn 10X0U0G POTTHG OTO OXEDIO TTPETTEI VA OQiyyovTal XPNOIHOTIOIWVTAG éva BaBuovounuévo SuvapdkAeido. Ta TTpPoguUVapHOAOYNHEVA HTTOUAGVIC
TIPETTEI VO EAVATQIEOUV HE TNV ATTAITOUUEVN TTPOBIAYPAPH POTTAG Yia va eEaa@aAIoTEl n péyioTn avoxr otn didpkeia {wrig. EAv eival atrapaitnTo va avTikataoTaBolv nAekTpikd egaptnudra, Ba Trpémel
Vo avTIKaTaoTaBoUv He Tov id1o akpIBWg TUTIO Kal HOVTEAO (1 6TTwG evahAakTikG TrpoTeivel n Signify). H Signify Sev ptropei va SiaBeBaiiioe! 6TI HETATPETTOVTAG O€ £5apTAHATA GAAWY KATAOKEUATTWY,
To TTPoi6V Ba Trapapeivel TUPBATO pE TOUG KAVOVES Kal Toug kavoviopoug. H Béon Tg kaAwdiwang Sev Tpétel va alAagel. EQv éva e§wTepIkG EUKAPTITO KaAWSIO ) KAAWSIO TTOU TIAPEXETAI PE QUTO TO
QWTIOTIKG Eival KATESTPAHPEVO, Ba TTPETTEI va avTiIkataoTadei aTré éva eidikd KaAwdio fj kaAwdio TTou diaTiBeTal ATTOKAEIOTIKG OTT6 TOV KATAOKEUAOTH fj TOV avTITpéowTtro oépPig Tou. H Ty ewtog
TIOU TIEPIEXETAI OE AUTO TO QWTIOTIKG TTPETTEI va avTiKaBioTatal pévo atmd Tov KATAOKEUAaTA A ToV avTITpéowTTo O£pPIG Tou i atrd TTapouolo EEISIKEUPEVO dToO. ZTNV TTEpITITWon KaAwdiou pe
Hovwaon PVC, o eykataoTtdtng Tpémel va dlac@alioel 6T 0AGKANPO To KaAWSIO TTPOCTATEVETAI ATIO TIG KAIPIKEG GUVBIKEG, 1IBIaiTEPA aTTd TNV UTTEPILIGN aKTIVOBOAIX Kal T BPOxT, TIEPIEXOVTAG TO
KaAWBIO OTO ECWTEPIKOG TOU QWTIOTIKOU Kai/fj Tou TroAou. Ta emimoixia fj puBpI{OEVA QWTIOTIKG TTOU XPNOIHOTIOIOUV ESWTEPIKG EUKAUTITO KaAWSIO HrKoug peyaAUTeEpou Twv 30eK TTPETTEI va
ToTToBETOUVTAI €W AT TNV €KTAON TOU Bpayiova. Ze TTEPITITWOT TTPOIOVTWY TG OPABAG KIVOUVOU 2, TO QWTICTIKG Ba TIPETTEI va TOTTOBETNOET £T01 (WOTE VA PNV avapévetal TrapateTapévo BAéupa péoa
aT0 QWTIOTIKG O€ aTrdaTaon, OTTWS UeTan oI 0dnyieg 16 To QWTIOTIKG £Xel BATIKS HOVWON PETALU aywywv Tpo@odoaiag XapunAig Taong kal EAEyxou. EGv To UTTAOK aKPOBEKTWV
Sev TepIAapBAvETal, N EYKATAGTAON TTPETTEN VAt Yivel aTTd eEEIBIKEUPEVO GTOO. AUTO TO TIPOIOV TTEPIEXEI TTNYI QTGS KATNYOPIag EVEPYEIOKAG aTédoong: Seite Tov Trivaka f TNV TIKETA.
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NL Om een veilig gebruik van dit product gedurende de hele levensduur te garanderen, dient het opslaan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden ervan exact te worden uitgevoerd in overeen-
ing met de i iesindet i bij dit product en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van deze instructies maakt uw garantie-aanspraken ongeldig. Bouten waarvan
in de tekening het aanhaalkoppel is vermeld, dienen te worden vastgezet met behulp van een momentsleutel. Voorgeassembleerde bouten dienen opnieuw te worden aangehaald tot het vereiste
koppel om maximale sterkte gedurende de hele levensduur te . Indien i rten vervangen moeten worden, dient exact hetzelfde type/model gebruikt te worden (of zoals
anderszins geadviseerd door Signify). Signify kan niet garanderen dat bij gebruik van componenten van andere fabrikanten het product blijft coldoen aan normen en regelgeving. De positie van de
bedrading mag niet gewijzigd worden. Als een flexibele externe kabel of snoer met het armatuur wordt geleverd en beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een speciale kabel of
snoer van de fabrikant of zijn service agent. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn ser of een ij persoon. Bij een
PVC deii te dat de hele kabel beschermd is tegen weersomstandigheden en vooral tegen UV en regen, door de kabel binnen het armattur en/of de
mast te houden. voor war of armaturen met een externe flexibele kabel langer dan 30cm dienen buiten handbereik te worden geinstalleerd. Risico groep 2 armaturen
dienen zodanig te worden gepositioneerd dat Iangdunge inkijk in het armatuur vanaf een afstand zoals aangegeven in de handleiding niet te verwachten is. Het armatuur heeft een basisisolatie
tussen de laagspannil oeding en de . Indien geen aansluitconnector aanwezig is, dient de aansluting uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd persoon. Dit product bevat een
lichtbron met energie-efficiéntieklasse: zie tabel of etiket.

SE Forvaring, installation, anvandning, drift och underhall av produkterna maste utforas exakt enligt i isnil som medféljer produkten och/eller andra instruktioner som
kan tillhandahallas av oss for att garantera saker anvandning av produkten under hela dess livslangd. Om |ns|rukﬁ|or\er inte foljs frangar man produ tin. Skruvar dar vri 1t anges pa
ritningen maste dras at med en kalibrerad skiftnyckel. Férmonterade skruvar méaste dras at igen med angivet vridmoment for att sékerstalla hogsta styrka under livslangden. Om det ar nodvandigt
att byta ut elektriska komponenter, ska de bytas ut till samma typ Dch modell (eller enligt Signifys anvisningar). Signify kan inte garantera att produkten kommer att uppfylla géllande normer och
foreskrifter om den byts ut mot ke fran andra placering far inte andras. Om skada uppstar pa en extern flexibel kabel eller sladd om detta levererats med
armaturen, ska den ersattas med en speciell kabel eller sladd som endast ar tillgangligt hos tillverkaren eller dennes serviceombud. Ljuskallan i denna armatur far endast bytas ut av tillverkaren eller
dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person. Fér PVC-isolerad kabel maste installatéren placera kabeln inuti armaturen och/eller stolpen for att se till att hela kabeln skyddas mot
vaderforhallanden, sarskilt UV-stralning och regn. Vaggmonterade eller justerbara armaturer som anvander en extern flexibel kabel som &r langre an 30 cm ska installeras utom rackhall. Nar det
géller produkter i riskgrupp 2 ska armaturen placeras sa att ingen férvantas under en langre tid stirra in i armaturen pa det avstand som anges i monteringsanvisningen. Armaturen har grundlaggande
isolering mellan lagspanningsmatning och styrledare. Om kopplingsplint inte medféljer maste installationen utféras av behérig person. Denna produkt innehaller en ljuskalla av energieffektivitetsk-
lass: se tabell eller etikett.

Fi

Tuotteiden asennuksessa, kaytossa ja huollossa on noudatettava tarkoin tuotteen asenr j tai muissa toimif ohjeita. Tama varmistaa tuotteen
turva\llsen tonmmnan koko sen kaytto ian ajan. Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen mitatoi kaikki oikeutesi takuukorvauksiin. Pultit, Jollle on asennusohjeessa ilmoitettu kmslystwukkuus on
momer pultit on kiristettava iimoitettuun kiristystiukkuuteen koko kaytt6ian mittaisen k yyds Mikali sat \entteja on
tarpeen vaihtaa, ne tulisi valhtaa taysin samamyypplsnn ja -mallisiin (tai muihin Signifyn ohjeistamiin) komponentteihin. Signify ei voi taata, etta tuote vastaa edelleen vaatimuksia ja saadoksia, jos
4an muiden I ) paikkaa ei tule muuttaa. Jos valaisimen mukana toimitetaan ulkoinen, taipuisa kaapeli tai johto ja se vaurioituu, se tulee vaihtaa valmista-
jalta tai hanen va\tuultamaltaan huoltoyhtiélta saatavaan kaapeliin/johtoon. Vain valmistaja tai an huoltoedustaja tai vastaava pateva henkil6 saa vaihtaa taman valaisimen siséltaman valonlah-
teen. Mikéli kyseessa on PVC-eristetty kaapeli, asentajan tulee sijoittaa koko kaapeli valaisimen ja/tai pylvaan sisaan. Nain varmistetaan, ettd kaapeli on suojanu sadolosuhteita, erityisesti aunngun
séteilyd ja sadetta, vastaan. Seindan asennettavat tai saadettavat valaisimet, joissa on ulkoinen, taipuisa ja yli 30 cm pitkd kaapeli, tulee asentaa den Mikali
on riskiryhman 2 tuote, valaisin tulee asettaa etta valaisimen valonlahde ei osoita suoraan silmaan pitkakestoistesti asennusohjeessa mainitulta elalsyydelta Valaisimessa on peruseristys
pienjannitesyéton ja ohjausjohtimien valilld. Mikéli mukana ei toimiteta riviliitintd, vain ammattiasentaja saa suorittaa asennuksen. Tama tuote siséltaa energiatehokkuusluokan valonldhteen: katso
taulukko tai etiketti.
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DK Opbevaring, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produkterne ma kun udferes ifelge instruktionerne i monteringsvejledningen som kommer med produkt og/eller andre instruktioner givet
af os for at garantere sikker brug af produktet i hele dets levetid. Hvis disse instruktioner ikke felges, bortfalder p Bolte/skruer med angivet spaendir péa tegningen skal
spaendes med en kalibreret momentnagle. F i skal i henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgerelse i hele produktets levetid. Bliver det
nedvendigt at udskifte komponenter, skal disse komponenter udskiftes til ngjagtigt samme type og model (eller alternativt efter Signifys anvisninger) Signify kan ikke garantere at udskiftning til

fra andre , at armatur og ter vil forblive i overensstemmelse med gaeldende normer , regulativer og standarder. Positionen af ledningsferingen ma ikke blive
@endret. Hvis et fleksibelt kabel eller Iednlng som er leveret med dette armatur og er beskadiget, skal det udskiftes til et specielt kabel e\ler ledning som er eksklusivt tilgaengeligt fra leveranderen eller
dennes service-agent. Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af p eller dennes servit eller en til person. For PVC-isoleret kabel, installateren skal sikre at
hele kablet er beskyttet mod vejr-forhold specielt UV-straling og regn/vand, ved at kablet er indvendigt i armaturet/masten. Vaegmonterede eller justerbare armaturer som anvendes med et fleksibelt
kabel lzengere end 30cm skal udenfor idde. F i i rlslkogruppe 2 - armaturer skal monteres sa skade ved at stirre ind i armaturet ved en afstand angivet i monteringsan-
visningen ikke vil opsta. Armaturet har grundlaeggende |so|er|ng mellem lavspaer rsyning og ledere. Hvis tilslutnir ikke er inkluderet, skal installationen udfares af en kvalificeret
person. Dette produkt i en lyskilde af i se tabel eller etiket.

CZ Skladovani, instalace, pouZivani, provoz a udrzba produktt musi byt provadény presné podle pokynt v montaznim navodu k produktu a/nebo jinych pokyn, které mizou byt vydany nasi spolecnosti,
abychom zarugili bezpecné pouzwanl produktu po celou dobu jeho zivotnosti. Nedodrzenim téchto pokynii zanika narok na zaruku. Srouby s vyznagenim utahovaciho momentu na vykresu je treba
utahnout pomoci ého klice. PF é Srouby je tfeba znovu utahnout na pozadovany utahovaci moment, aby byla zajisténa maximalni pevnost po celou dobu
Zivotnosti. Pokud je nutné vyméml elektrické soucasti, mély by byt vyménény za pfesné stejny typ a model (nebo podle doporuéeni spolecnosti Signify). Signify nemize zarucit, Ze pfi zméné na
komponenty jinych vyrobct ziistane vyrobek v souladu s normami a predpisy. Pozice kabelaze by se neméla zménit. Pokud je s timto svitidlem dodan externi flexibilni napajeci kabel, ktery je
poskozena, musi byt nahrazen specialnim kabelem, ktery je k dispozici vyhradné u vyrobce nebo jeho servisniho zastupce. Svételny zdroj obsazeny v tomto svitidle smi vyménit pouze vyrobce nebo
jeho servisni zastupce nebo podobné kvalifikovana osoba. V pfipadé kabelu s PVC izolaci musi instalacni technik zajistit, aby byl cely kabel chranén pfed povétrnostnimi viivy, zejména UV zafenim
a destém, tim, ze kabel uloZi uvnitf svitidla a/nebo sloupu. Nasténna nebo nastavitelna svitidla napajena pomoci externiho flexibilniho kabelu, del$iho nez 30 cm, se instaluji mimo dosah
neopravnéné osoby. V pnpade vyrobku rizikové skupmy 2, by svitidlo mélo byt umisténo tak, aby se neocekavalo dlouhodobé divani do svitidla ze vzdalenosti uvedené v montaznim navodu. Svitidlo
ma zakladni izolaci mezi M ovym aovia im vodi¢em. Pokud svorkovnice neni sou¢asti dodavky, musi instalaci provést kvalifikovana osoba. Tento vyrobek obsahuje svételny
zdroj tfidy energetické tcinnosti: viz tabulka nebo Stitek.

PL Przechowywanie, instalacja, uzytkowanie, obstuga i konserwacja produktow muszg by¢ wykonywane doktadnie wedtug instrukcji zawartych w instrukcji montazu dotgczonej do produktu i/lub innych
instrukcji dostarczonych przez nas, aby zagwarantowac bezpieczne uzytkowanie produktu przez caty okres jego uzytkowania. Niezastosowanie si¢ do tych instrukcji spowoduje utrate prawa do
gwarangcji. Wkrety oznaczone momentem obrotowym na rysunku nalezy dokrecac kalibrowanym kluczem d nym. Wstepnie wkrety nalezy ponownie dokreci¢ wymaganym
momentem obrotowym, aby zapewni¢ maksymalng wytrzymato$¢ przez caty okres uzytkowania. Jesli konieczna jest wymiana komponentéw elektrycznych, nalezy je wymieni¢ na doktadnie ten sam
typ i model (lub alternatywnie zalecony przez Signify). Signify nie moze zapewni¢, ze po zastosowaniu komponentéw innych producentéw produkt pozostanie zgodny z normami i przepisami. Nie
nalezy zmienia¢ potozenia okablowania. Jezeli do oprawy dotaczony jest zewnetrzny elastyczny kabel lub przewdd, ktéry ulegnle uszkodzenlu nalezy go wymieni¢ na specjalny kabel lub przewod
dostepny wylacznie u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. Zrodio $wiatta zawarte w tej oprawie moze wymienia¢ wyta jego pr iciel serwisowy lub osoba o
podobnych kwalifikacjach. W przypadku kabla w izolacji PVC instalator musi zapewni¢, Ze caly kabel bedzie chroniony przed warunkami almosferycznyml zwilaszcza promieniowaniem UV i
deszczem, poprzez umieszczenie kabla wewnatrz oprawy i/lub stupa. Oprawy nascienne lub nastawne za pomocg eg przewodu dtuz niz 30 cm nalezy
instalowa¢ poza zasiegiem reki. W przypadku produktéw z grupy ryzyka 2 oprawe nalezy ustawnc w taki sposob, aby nie bylo mozliwos dlugolrwaiego wpatrywania si¢ w oprawe z odlegtosci
wskazanej w instrukcji montazu. Oprawa posiada izolacje niskiego napigcia i sterujgcymi. Jezeli listwa zaciskowa nie jest dotaczona do zestawu,
instalacje musi wykonac¢ wykwalifikowana osoba. Ten produkt zawiera zrodto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej: patrz tabela lub etykieta.

RO Depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea si intretinerea produselor trebuie efectuate exact in conformitate cu instructiunile din instructiunile de montare impreuna cu produsul si/sau alte
instructiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilizarea in siguranta a produsului pe toata durata sa de viata. Nerespectarea acestor instructiuni va anula dreptul dumneavoastré la garantie.
Suruburile cu indicarea rezistentei cuplului pe desen trebuie stranse folosind o cheie dinamometrica calibrata. Suruburile pre-asamblate trebuie stranse din nou la specificatia de cuplu necesara
pentru a asigura rezistenta maxima pe toata durata de viata. Daca este necesar sa schimbati componentele electrice, acestea ar trebui schimbate cu exact acelasi tip si model (sau conform recoman-
darilor de cétre Signify). Signify nu poate asigura c&, prin schimbarea in componente ale altor producétori, produsul va ramane in conformitate cu normele si reglementérile. Pozitia cablajului nu
trebuie schimbata. Daca un cablu sau un cablu extern flexibil este furnizat impreuna cu acest corp de iluminat si este deteriorat, acesta va fi inlocuit cu un cablu sau un cablu special disponibil exclusiv
de la producétor sau de la agentul sau de service. Sursa de lumina continuta in acest corp de iluminat poate fi inlocuita numai de producator sau de agentul sau de service sau de o persoana calificata
similara. In cazul cablului izolat cu PVC, instalatorul trebuie sa se asigure c& Tntregul cablu este protejat impotriva conditiilor meteorologice, in special UV si ploaie, prin retinerea cablului in interiorul
corpului de iluminat si/sau stalp. Corpurile de iluminat montate pe perete sau reglabile care utilizeaza un cablu extern flexibil mai lung de 30 cm trebuie instalate in afara razei de actiune a
mainilor/bratelor. in cazul produselor din grupa de risc 2, corpul de iluminat trebuie pozitionat astfel incat sa nu fie posibila o privire prelungité in sursa corpului de iluminat de la distanta indicata in
instructiunile de montare. Corpul de iluminat are izolatie de baza intre conductorii de alimentare si de control de joasa tensiune. Daca blocul de borne nu este inclus, instalarea trebuie efectuata de
o persoana calificata. Acest produs contine o sursa de lumina din clasa de eficienta energetica: vezi tabel sau eticheta.

LV Produktu uzglabasana, uzstadisana, lietosana, ekspluatacija un apkope javeic precizi saskana ar noradijumiem montazas instrukcija kopa ar produktu un/vai citam instrukcijam, ko varam sniegt, lai
gal antétu produkta dro$u lietoSanu visa ta ka\posanas laika. So noradijumu neievérosana padans nederigas jisu tles‘bas uz garantuu Skraves ar noradi par griezes momenta stipribu uz raséjuma

pievelk, i; jot kalibrétu griezes u atslégu. lepriek$ samontétas bultskriives jaatgriez atpakal griezes a, lai nodrosinatu maksimalo stipribu
visa kalposanas laika. Ja nepieciesams, Isamainit elektriskus komponentus, tie jamaina pret vienu un to pasu tipu un modeli (vai, ka to alternanvl iesaka Slgmfy) Slgmfy nevar garan(et ka, samainot
uz citu raZotaju sastavdalam, produkts paliks atbilstods normam un noteikumiem. Vadu savienojumu poziciju nedrikst mainit. Ja §im ir aréjais is kabelis vai

vads, tiek sabojats, to nomaina pret specialu kabeli vai vadu, kas pieejams tikai no raZotaja vai ta servisa agenta. Saja gaismekii eso$o gaismas avotu nomaina tikai raZotajs vai ta servisa agents,
vai lidziga kvalificéta persona. Ja kabelis ir izoléts ar PVC, instalétajam japarliecinas, ka kabelis ir pilniba aizsargats pret laika apstakliem, jo Tpasi UV un lietu, kabeli ievietojot gaismekIT un/vai staba.
Pie sienas piestiprinami vai regul&jami gaismekli, kuros izmanto aréju elastigu kabeli, kas garaks par 30 cm, Jauzstada arpus rokas. 2 Rlska grupas produktu gadijuma gaismeklis janovieto ta, lai
nebitu gaidama ilgstosa likoSanas gaismekli no attaluma, kas noradits montazas i ir starp padevi un vadibas vadiem. Ja terminala bloks nav
ieklauts, uzstadidana javeic kvalificétai personai. Sis produkts satur sekojosas energoefektlvlla(es klases gaismas avotu: sk. tabulu vai etiketi.




HU Atermékek tarolasat, itését, hasznalatat, G ését és karbantartasat pontosan a termékhez csatolt szerelési Gtmutatoban és / vagy az altalunk bi: itott egyéb

kell &gt , hogy aljuk a termék bi ton: agos hasznalatat az élettartama alatt. Ezen utasitdsok be nem tartasa érvényteleniti a Jota\lasw jogat. A rajzon a nyomalek erossegge\ jelzett
csavarokat meg kell huizni egy kalibralt Az elére 6 csavarokat tjra meg kell huzni a & nyomaték 10z, hogy a agot az
élettartam soran. Elektromos alkatrészeket cseréje esetén, pontosan az eredeti tipusnak és modellnek megfelels, vagy a Signify altal javasolt alternativa hasznalata kotelezé. Signify nem tudja
garantalni, hogy mas gyartok altal gyartott alkatrészekre vald attérés esetén a termék megfelel az eléir és A é helyzete nem valtoztathaté meg. Amennyiben a
lampatesthez tartozo kiilsé rugalmas kabel vagy vezeték sériil, azt klzarolag a gyarté vagy annak szerviz kepvlseloje altal kinalt specialis kabellel vagy vezetékkel kell pétolni. A lampatestben 1évé
fényforrast csak a gyartd vagy szervizképvisel6je, vagy hasonlé ké itésli személy 6 i ki. PVC ésii kabelek esetén az installalénak gondoskodnia kell arrél, hogy a kabel teljes
hosszaban védve legyen az idéjarasi hatasok, mint az UV sugarzas és az esd ellen, ugy, hogy a kabelt a lAmpatesben és/vagy oszlopon beliil helyezze el. A 30 cm-nél hosszabb kiils6 rugalmas
kabellel ellatott falra 6 vagy allithato 1a ugy kell felszerelni, hogy azok ne Iegyenek kozvetlendil elérhetéek. AZ -es kockazati csoportba sorolt lermekek esetén a Iampateslet ugy
kell elhelyezni, hogy az abba valé hosszu ideig tarté nézés ne legyen lehetséges a szerelési U 1 meghatarozon 2 Ala alapveté

tap- és vezérlévezetékek kozott. Amennyiben a csatlakozoblokk nem része a terméknek, a telepitést csak ké égezheti. Ez a termék i é a cszla'lyu fényforrast
tartalmaz: lasd a tablazatot vagy a cimkét.

BG Cuxp: 0, eKcns v nopap Ta Ha NPOAYKTUTE TPsIGBa 1a Ce U3BBPLUBAT TOYHO B CHOTBETCTBME C MHCTPYKUMMTE B MHCTPYKUMATA 33 MOHTaX Ha
npoaykta Wi apyrm MHCrpyKuMI/I KOWTO MoraT f1a 6bAaT NPefoCTaBeHm OT Hac, 3a Aia Ce rapaHTupa 6e30MacHOTO M3NoMN3BaHe Ha NPOAYKTA MPE3 LieNus eKcnnoaraumMoHeH cpok. Hecnassaxeto Ha
TE3U MHCTPYKUMW LWe aHynpa NpaBoTo BU Ha rapaHuus. Bontosete ¢ Ha cunaTa Ha BBPTALIMA MOMEHT Ha uepTexa TpsiGBa Aa GbaaT 3aTerHari C NoMowTa Ha KanuGpupa
o pusieH Koy, I cr 6GonTose TpsiGBa 1a GbAAT 3aTerHaTit OTHOBO 10 W51 Ha Bbp MOMEHT, 3a [1a Ce OCUTYpU MaKCAMarnHa 3apasuHa
npes Lienus XuBoT. AKO € HeOBXOANMO [a Ce CMEHSIT eNeKTPUYECKN KOMNOHEHTH, Te Tpsbea Aa 6baaT CMeHeHU ¢ abConTHO CbLUMA TUR U MOAEN (UNK KakTo anTepHaTUBHO ce npenopbyBa OT
Signify). Signify He moxe fa rapaHTVpa, Ye Npu NpomsiHa Ha W Ha apyrn , NPOAYKTBT Le OCTaHe B Chb BME C HOpMUTE U . Haunna Ha
He TpsiBa A1a Ce NPoMeHsi. AKO BbHILEH rbBKaB kaben e J0CTaBeH C TOBA OCBETUTENHO TSMO U & NOBPE/iEH, TOV TPsIGBa Aa Gb/e 3aMEHEH ChbC Cf Kaben, ot Tens unmn
HETOB CEPBU3EH areHT. MI3TOYHUKLT Ha CBETANHE, CbAbPXalll Ce B TOBA OCBETUTENHO TSMO, TPsiGBA f1a Ce 3aMeHs Camo OT MM Heros areHT Unu nuue ¢ nofoGHa
keanudmkauus. B cnyyaii Ha kaben ¢ PVC n3onauuns, MOHTaXHUKLT TpsGBa Aja rapaHTupa, Ye LenuaT kaben e 3almTeH oT aTMocepHm yenosus, ocobeHo UV v awxa, kaTo Abpxi kabena BbTpe
B OCBETUTENHOTO TANO UMK CTBNG. MOHTUPaHI Ha CTeHa UMK Perynnpyemi 0CBETUTENHI TeMa, N3NoN3Bally BLHLIEH MbBKaB kaben, No-Abbr oT 30 oM, TpsiGBa 1a Ce MOHTUPAT U3BLH obcera Ha
pbKaTa Ha YoBeK. B Criyyali Ha MPOMYKTI OT PUCKOBA rpyna 2, OCBETUTESTHOTO TSI TPSIBBA Aa GbAE PA3MONOKEHO Taka, Ye /13 HE Ce 04aKsa MPOILIKUTENHO B3UPaHE B OCBETUTENHOTO TANO Ha

, KakTo e B Ta 3a MOHTaX. OcBeT TANO MMa OCHOBHA M30M1ALMS MEXY 3aXPaHBaLLMsi POBOAHIK 33 HICKO HANPEXEHNUe 1 YNIPaBNsBaLLMs MPOBOAHMK. AKO
KﬂeMOpe/:l‘bT He € YacT OT KOMMNEKTa, MHCTANMPaHeTo TPsIGBa Aa Ce U3BBPLIN OT KBANMMUUNPaHO NuLE. To3n NPOAYKT ChbPXKa M3TOHHMK HA CBETIIMHA OT KNAC Ha EHEPruiiHa e(heKTUBHOCT: BIKTE
Tabnuuara unu eTnketa.

EE Toodete i ine, ine, kaitamine ja hooldamine peab toimuma tapselt vastavalt tootega kaasas oleva paigaldusjuhendi ja/v6i muude meie poolt antud juhiste kohaselt, et
tagada toote ohulu kasutamlne kogu selle kasutusaja jooksul. Nende juhiste eiramine muudab teie garantiidiguse kehtetuks. Poldid, millel on joonisel mérgitud péérdemomendi tugevus, tuleb
pingutada kalibreeritud péérdemomenti votmega. Eelnevalt kokku pandud poldid tuleb uuesti pingutada néutava péérdemomendiga, et tagada maksimaalne tugevus kogu eluea jooksul. Kui on vaja
vahetada elektrilisi komponente, tuleb need vahetada tapselt sama tiilipi ja sama mudeliga (v6i vastavalt Signify i . Signify ei saa ida, et teiste tootjate komponentide vastu
vahetades jaab toode normidele ja eeskirjadele vastavaks. Juhtmete asukohta ei tohi muuta. Kui selle valgustiga on kaasas painduv valiskaabel v&i -juhe, mis on kahjustatud, tuleb see asendada
spetsiaalse kaabll VoI Juhtmega mis on saadaval ainult tootjalt voi tema teenindusagentuurilt. Selles valgustis sisalduva valgusallika v6ib valja vahetada ainult tootja v6i tema teenindusagent voi

isik. PVC-it kaabli puhul peab paigaldaja tagama, et kogu kaabel on kaitstud ilmastikutingimuste, eriti UV-kiirguse ja vihma eest, paigutades kaabli valgusti
jalvoi posti sisse. Seinale paigaldatavad vai reguleeritavad valgustid, mis kasutavad valist palnduval kaablit, mis on pikem kui 30 cm, tuleb paigaldada valjaspool kaeulatust. Riskiriihma 2 toodete
puhul tuleb valgusti paigutada nii, et paigaldusjuhendis néidatud kaugusel( ei ole oodata algustisse Va\gusm on toite- ja juhtjuhtmete vaheline pohiisolatsioon.
Kui klemmiplokk ei ole kaasas, peab itud isik. See toode sisaldab Shususe klassi vt tabelit voi etiketti.
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Gaminius reikia laikyti, montuoti, naudoti, eksploatuoti ir priZidréti tiksliai laikantis montavimo instrukcijoje kartu su gaminiu pateikty nurodymy ir (arba) kity masy pateikty nurodymy, kad baty
uztikrintas saugus gaminio r i visg jo ji laika. Jei ilaikysite Siy ir iju, neteksite teisés j garantija. Varztus, kuriy bréZinyje nurodytas sukimo momento stiprumas, reikia
priverzti kalibruotu dinamometriniu raktu. IS anksto sumontuotus varztus reikia dar kartg priverzti pagal reikiamg sukimo momento specifikacija, kad bty uztikrintas maksimalus stiprumas per visg
eksploatavimo laikg. Jei reikia pakeisti elektrinius komponentus, jie turi bati keiciami j lygiai tokio paties tipo ir modelio (arba kaip pataria ,Signify“). ,Signify“ negali uZtikrinti, kad, pakeitus gaminj kity
gamintojy komponentais, jis ir toliau atitiks normas ir reglamentus. Negalima keisti laidy padéties. Jei su $iuo Sviestuvu tiekiamas iSorinis lankstus kabelis arba laidas yra paZeistas, jis turi bati
pakeistas specialiu kabeliu arba laidu, kurj galima jsigyti tik i§ gamintojo arba jo techninés prieZitros atstovo. Siame $viestuve esantj Sviesos 3altinj gali pakeisti tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas
arba panasia kvalifikacijg turintis asmuo. Jei kabelis yra su PVC izoliacija, montuotojas turi uztikrinti, kad visas kabelis baty apsaugotas nuo oro salygy, ypac¢ nuo ultravioletiniy spinduliy ir lietaus,
laikydamas kabelj Sviestuvo ir (arba) stulpo viduje. Ant sienos montuojamus arba reguliuojamus $viestuvus, naudojancius ilgesnj nei 30 cm iSorinj lankstyjj kabelj, reikia montuoti nepasiekiamoje
vietoje. Jei tai yra 2 rizikos grupés gaminiai, dviestuvas turi bati pastatytas taip, kad nebaty tikétinas ilgalaikis Zidréjimas j $viestuva tokiu atstumu, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Sviestuvas
turi pagrindine izoliacijg tarp Zemos jtampos maitinimo ir valdymo laidininky. Jei gnybty blokas nepridétas, montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Siame gaminyje yra $viesos $altinis, kurio
energijos vartojimo efektyvumo klasé: Zr. lentele arba etikete.

HR Skladistenje, instalacija, uporaba, rad i odrzavanje proizvoda moraju se izvoditi to¢no u skladu s uputama u uputama za montazu uz proizvod ifili drugim dostavljenim uputama kako bismo zajam¢ili
sigurnu uporabu proizvoda tijekom cijelog Zivotnog vijeka. Nepridrzavanje ovih uputa ponitit ¢e vase pravo na jamstvo. Vijke s naznacenom snagom momenta uévrséivanja na crtezu potrebno je
zategnuti pomocu kalibriranog moment klju¢a. Unaprijed montirane vijke potrebno je ponovno zategnuti prema specifikaciji potrebnog momenta kako bi se osigurala maksimalna ¢vrstoca tijekom
Zivotnog vijeka. Ako je potrebno zamijeniti elektricne komponente, treba ih zamijeniti istim tipom i modelom (ili prema savjetu Signifyja). Signify ne moze jamditi da ¢e proizvod s komponentama
zamijenjenim komponentama drugih proizvodaca ostati u skladu s normama i propisima. Nacin oZi¢enja ne smije se mijenjati. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel isporu¢en s ovom svjetiljkom i
ostecen je, treba ga zamijeniti posebnim kabelom ili kabelom koji je dostupan iskljuivo od proizvodaca ili njegovog servisnog agenta. Izvor svjetlosti koji se nalazi u ovoj svjetilici smije zamijeniti
samo proizvodac ili njegov serviser ili sli¢na kvalificirana osoba. U slu¢aju kabela s PVC izolacijom, instalater mora osigurati da je cijeli kabel zasticen od vremenskih uvjeta, posebno UV zraka i kiSe,
tako da se kabel drzi unutar svjetiljke i/ili stupa. Zidne ili podesive svjetilike koje koriste vanjski savitljivi kabel dulji od 30 cm moraju se postaviti izvan dohvata ruke. U slu¢aju proizvoda fotobioloSke
rizicne skupine 2, svjetiliku treba postaviti tako da se ne ocekuje dugotrajno gledanje u rasvjetno tijelo na udaljenosti kako je naznaceno u uputama za montazu. Svjetilika ima osnovnu izolaciju
izmedu niskonaponskog napojnog i upravljackog vodi¢a. Ako priklju¢ni blok nije ukljucen, instalaciju mora izvrsiti kvalificirana osoba. Ovaj proizvod sadrzi izvor svjetla klase energetske uginkovitosti:
pogledajte tablicu ili naljepnicu.
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Skladi$¢enje, namestitev, uporaba, delovanje in vzdrzevanje izdelkov je treba izvajati natanéno v skladu z navodili za montaZo in/ali druga navodila, ki jih lahko zagotovimo, da zagotovimo varno
uporabo izdelka skozi celotno Zivljenjsko dobo. Neupostevanje teh navodil bo razveljavilo vaso pravico do garancije. Vijake z navedbo navora na risbi je treba zategniti s kalibriranim momentnim
kljugem. Vnaprej sestavljene vijake je treba ponovno zategniti do zahtevane specifikacije navora, da se zagotovi dovolj$na trdnost v Zivljenjski dobi. Ce je treba zamenjati elektriéne komponente, jih
je treba zamenjati s popolnoma enakim tipom in modelom (ali kot alternativno svetuje Signify). Signify ne more zagotoviti, da bo izdelek ob zamenjavi komponent drugih proizvajalcev ostal v skladu
2 normami in predpisi. PoloZaj napeljave se ne sme spreminjati. Ce je zunaniji gibljivi kabel ali kabel priloZen tej svetilki in je poskodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali kablom, ki je
na voljo izkljuéno pri proizvajalcu ali njegovem serviserju. Svetlobni vir v tej svetilki sme zamenjati samo proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljiena oseba. V primeru kabla s PVC
izolacijo mora intalater zagotoviti, da je celoten kabel zas¢iten pred vremenskimi vplivi, zlasti UV in deZjem, tako da je kabel v notranjosti svetilke in/ali droga. Stenske ali nastavljive svetilke z
zunanjim gibljivim kablom, dalj$im od 30 cm, je treba namestiti zunaj dosega roke. V primeru izdelkov skupine tveganja 2 mora biti svetilka namescena tako, da ni pricakovati dolgotrajnega strmenja
v svetilko z razdalje, kot je navedeno v navodilih za montaZo. Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in krmilnimi vodniki. Ce prikljuéni blok ni vklju¢en, mora namestitev
opraviti usposobljena oseba. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske u¢inkovitosti: glejte tabelo ali oznako.

SK Uskladnenie, instala pouzivanie, preva anie a udrzba pi je potrebné vykonat v presnom stlade s indtrukciami v montaznom névode pri produkte a/alebo inymi inStrukciami, ktoré
mozu byt nami poskytnuté pre zabezpecenie bezpecného uzivania produktu pocas celej Zivotnosti. Nedodrzanie tychto indtrukcii zneplatni narok na zaruku. Skrutky s naznacenym utahovacim
momentom na nakrese, musia byt utiahnuté kalibrovanym momentovym kltéom. Predmontované skrutky musia byt znova utiahnuté $pecifikovanym momentom pre zabezpecenie maximalne;j sily
v priebehu Easu. Ak je potrebné vymenit elektrické komponenty, mali by byt vymenené za Gplne rovnaky typ a model (alebo alternativu odporuéenu Signify). Signify neméze zarugit, Ze vymenou za
komponent od iného vyrobcu, produkt ostane v stlade s normami a nari iami. Pozicia preka ie by sa nemala menit. Ak externy ohybny kabel je stc¢astou dodavky svietidla a poskodi sa,
mal by byt vymeney $pecialnym kablom exkluzivne dostupnym u vyrobcu alebo obchodného zéstupcu. Svetelny zdroj obsiahnuty v tomto svietidle m6ze vymenit iba vyrobca alebo jeho servisny
zastupca alebo podobne kvalifikovana osoba. V pripade PVC izol4cie kabla, montaZnik musi zabezpegit, Ze cely kabel je chraneny pred poveternostnymi podmienkami, $pecialne pred UV Ziarenim
a dazdom, umiestnenim kabla do svietidla a/alebo do stipu. Nastenné alebo nastavitelné svietidla pouzivajice externy ohybny kabel dihi ako 30cm majti byt namontované mimo dosahu rik. V
pripade rizikovej skupiny (RG2) svietidlo by nemalo byt umiestnené tak, aby dihi pohlad do svietidla z dialky, tak ako je naznagené v montaznom navode, nie je o¢akavané. Svietidlo ma zakladn(
izolaciu medzi nizkonapatovym napajacim a ovladacim vodi¢om. Ak ukoncovaci blok nie je priloZeny, instalaciu musi zabezpecit' kvalifikovana osoba. Tento vyrobok obsahuje svetelny zdroj triedy
energetickej Ucinnosti: pozri tabulku alebo Stitok.

NO Oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold av produktene ma utferes neyaktig i samsvar med instruksj i monteril lingen som produktet og/eller andre instruksjoner
vi matte gi for & garantere sikker bruk av produktet i hele dets levetid. Hvis instruksjonene ikke felges, bortfaller garantien. Bolter med angivelse av dreiemoment pa tegningen ma strammes med en
kalibrert momentngkkel. Ferdigmonterte bolter ma strammes pa nytt til pakrevd dreiemoment for & sikre maksimal styrke i hele produktets levetid. Hvis det er nadvendig & bytte elektriske komponen-
ter, skal de byttes til eksakt samme type og modell (eller et alternativ som er anbefalt av Signify). Hvis det byttes til komponenter fra andre produsenter, kan ikke Signify garantere at produktet vil
forbli i samsvar med normer og forskrifter. Ledningenes posisjon ma ikke endres. Hvis en ekstern fleksibel kabel eller ledning som falger med armaturen er edelagt, ma den erstattes av en spesiell
kabel eller ledning eksklusivt tilgjengelig fra produsenten eller agenten. Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert
person. | tilfeller med PVC-isolert kabel ma installateren serge for at hele kabelen er beskyttet mot vaerforhold, spesielt UV og regn, ved & holde kabelen inne i armatur og/eller stolpe. Veggmontert
eller justerbare armaturer som bruker ekstern fleksibel kabel lenger enn 30 cm ma installeres utenfor rekkevidde. Ved risikogruppe 2 produkter ber armaturen plasseres slik at det ikke kan forventes
langvarig stirring inn pa armaturen fra avstand som antydet i monteringsanvisningen. Armatur har grunnleggende isolasjon mellom lavspenningsforsyning og styreledere. Hvis rekkeklemme ikke er
inkludert ma installasjonen utferes av en kvalifisert person. Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se tabell eller etikett.
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Uriinlerin saklanmasi, kurulumu, kullanimi, calistiriimasi ve bakimi, i n kullanim émrii boyunca giivenli kullaniminin saglanmasi amaciyla tam olarak drtinle birlikte gelen kilavuza ve/veya

saglanan diger talil uygun bigimde gergeklestiriimelidir. S6z konusu talimatlara uyulmamasi, trinle ilgili garanti hakkinizi gegersiz kilar. Teknik gizimde yaninda sikma torku degeri
belirtilen civatalar kalibre edilmis bir tork anahtari kullanilarak sikilmalidir. Onceden takilmis olarak gelen civatalarin da belirtilen tork degerine uygun bigimde yeniden sikilmasi, kullanim émrii
boyunca maksimum dayanikliligin saglanmasi agisindan 6nemlidir. Elektrikli bilesenleri degistirmek gerektiginde, bu bilesenler tam olarak ayni tip ve modelle (veya alternatif olarak Signify tarafindan
tavsiye edildigi sekilde) degistirilmelidir. Signify, diger treticilerin bilesenleri kullanilan iriiniin standart ve yonetmeliklere uygun kalacagini garanti edemez. Kablolama konumu degistiriimemelidir. Bu
armatirle birlikte harici bir esnek kablo veya kordon verilirse ve hasar goriirse, yalnizca treticiden veya treticinin servis acentesinden temin edilebilen 6zel bir kablo veya kordon ile degistirilmelidir.
Bu armattirde bulunan i1sik kaynagi yalnizca iretici ya da Greticinin servis acentesi veya benzer kalifiye bir kisi tarafindan degistirilmelidir. PVC izoleli kablo olmasi durumunda, kurulumu yapan kimse,
kabloyu armatir ve/veya diregin iginde tutarak tiim kablonun hava kosullarina, 6zellikle UV ve yagmura karsi korunmasini saglamalidir. 30 cm'den daha uzun harici esnek bir kablo kullanan duvara
monte veya ayarlanabilir armatirler, kollarin erisiminin disina monte edilmelidir. Risk grubu 2 iriinler s6z konusu oldugunda, armatiiriin igine dogrudan uzun siireli bakigin, kurulum kilavuzunda
belirtilen olmasi ir. Armatiir, Algak Gerilim beslemesi ve kontrol iletkenleri arasinda temel izolasyona sahiptir. Terminal blogu dahil degilse, kurulum kalifiye bir kisi
tarafindan yapilmalidir. Bu driin, enerji verimliligi sinifina sahip bir 11k kaynagi igerir: tabloya veya etikete bakin.

XpaHeHue, MOHTaxX, JKCnN! " wagenuia OCYLLECTBNSATb B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSM, NPUBEAEHHLIMU B UHCTPYKUMW MOHTaXa, wayliei B komnnekte ¢
u3aenvem Wwniu ApyrMmMn UHCTPYKUMSIMA, KOTOPLIE MOTYT GbiTh NPEOCTABINIEHBI C HALLEN CTOPOHBI /415 0GecneyeHns Ge3onacHoM aKCTyaTaUni U3AENKil Ha NPOTSHKEHNI BCETO X CPOKa CIIyKGebl.
Hecobniofenne 3T MHCTPYKUMI A NMpuBeaeT Kk rnoTepe npaB Ha rapaHTuio. BonTbl, AnNA KOTOpbIX Ha YepTexe ykasaH KpyTAWWA MOMEHT, HeobXxoaumo 3aTaruBaTh KanuBpoBaHHLIM
[IMHaMOMETPUYECKIM KIIoYoM. [Insi 0BecneyeHns MakcuManbHol MPOYHOCTY M3AENUS B TEYEHUE BCEro Cpoka CryxGel 6onTel, B xofie TenbHOM CBOpKM, HEOBXOAMMO
MOATSHYTE [0 YKA3aHHOTO MOMEHTA. B criyuae HeOGXOAVMOCTM 3aMeHb! BNEKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB, OHU [I0MIKHBI GbiTh 3aMEHEHBI HA TOYHO TAaKOW Xe TUM ¥ Moaenb (MU ankTepHaTUBHbIE,
npeanoxexHsie komnanuen Signify). Signify He moxeT rapaHTMpoBaTh, 4TO 3amMeHa Ha HTbI ApYruX Teneii NO3BONUT NPOAYKTY b COO 1) [
HopMam. Pa3melleHMe 1 No3uUMs NPOBOAOB HEe [OMKHA GbiTh M3MeHeHa. ECTM BHelWHuA kabenb UNu NPOBOA, MOCTABMSIEMbIA CO CBETUIILHUKOM, MOBPEXAEH, OH [OMKEH GbiTh 3aMeHeH
cneumanbHbiM kaGenem 1 MPOBOAOM [OCTYMHbLIM UCKIIOYNTENBHO Y 1 ens unn ero arenTa. VICTOHMK CBETA, COAEPXALLNIACA B STOM CBETUITLHUKE, AOIDKEH GbiTb 3aMeHeH
TONbKO NPOM3BOAUTENEM, €70 CEPBUCHBLIM areHTOM UMK aHANOMMYHBIM KBaNUUUMPOBaHHLIM NUUOM. B cnyyae ucnonb3osaHus usonuposaHHoro MBX kabens, MOHTaXHas opraHusauus AomkHa
YOCTOBEPUTLCS YTO BECh Kabenb 3aLMILEH OT BO3AEACTBYS MOrofkl, 0COGEHHO Y 1 AoKas, pasmellasi kabenb BHyTPU CBETUNbHUKA WM onopsl. MoHT! Ha CTeHy unm

ci , B KOTOPbIX UCMO! 7 kabenb AnuHHee 30 cM, AOMKHBI BbITh YCTAHOBMNEHBI 38 NPeAenamm 3oHb! A0CTyNa kPOHLUTeliHa. B cnyyae napenuii ¢ rpynnoii pucka 2, CBeTUNbHUK
[I0MDKeH BbiTb YCTAHOBMEH TakiM 06pa3oM, YTOBbI MPOIOIMKNTENbHIN 3PUTENbHBIA KOHTAKT CO CBETALLEN HaCTbIO CBETUIBHUKA HA PACCTOSTHIM, YKa3aHHOM B MHCTPYKLMN MOHTaXa Gblfl HEBO3MOXEH.
CBETUNbHUK MMeET Ga3oBylo M30NSLMIO MEXY NPOBOAAMIA MATAHNS HUIKOTO " B cnyuae, ecrnv KneMMHbIi 610K He B KOMMIEKTE, MOHTaX [JOMKeH GbiTb
OCyLecTBrIeH KBanMAUUMPOBaHHBIM NEPCOHaNoM. [laHHOe M3aenk e COAEPXHUT UCTOHNK CBETA C KITaCCOM IHEProadteKTMBHOCTI: CM. TaBrinLy Ui STUKETKY.

, BUKOP! Ta obcnyrosy npoayKuii Mae NPOBOAMUTUCHL Y TOYHIN i no BkasiBOK Y MOHTaXHIN IHCTPyKUii, fika iae B KOMNNekTi 3
npoaykuieto, Ta/abo iHWMX IHCTPYKLUIsX, ski MOXYTb ByTi HapaHi 3 HaLwoi CTOPOHM Ans BesneyHoi i ii Ha NpoTs3i Bcboro Ti TepMiHy cnyx6u. HeaoTpumanHs umx
iHCTpYKUilt Npu3BeAe Ao BTpaTW NpaBa Ha rapaHTiio. BonTy, i3 3a3HaveHHsIM CUnK 3aTsiryBaHHs Ha KpecneHHi, HeobXxigHo 3aTaryeaTu kar BVH: Knioyem. Ans

MaKcMMarbHOi MILHOCTI Ha NpoTs3i BCbOro TepMiHy cnyx6u, 6onTu, siki 6ynin 3arBuHuYeHi nin yac nonepeHboT 36opkK, MaioTb Gy Tu NATATHYTI 10 3a1aHOTO 3HAYEHHA MOMEHTY. Y pasi HeobxiaHoCTi
3aMiHN eNEeKTPUYHNX KOMMOHEHT, BOHU MaloTb ByTi 3aMiHeHi Ha TOYHO Takuil Xe TUN | Moflenk (abo ansTepHaTUBHI 3anponoHoBaHi komnaHieto Signify). Signify He Moxe rapaHTyBaTH, WO NpU 3aMiHi
Ha KOMMOHEHTH iHLWINX BUPOGHWKIB NPOAYKLIA 3anviiaTMeTbes BiANOBIAHOW HOpMaMm i npaBunam. Po3TallyBaHHS eNeKkTponpoBOAKM He Mae 3MiHIOBATUCh. SKLLIO 30BHILLHINA rHy4kuit kabenb abo
LWHYP, SIKUA NOCTAYAETLCS 3 UM CBITUNBHUKOM, NOLIKOPKEHWIA, 10r0 Crlifl 3aMiHUTK crewjanbHiM kabenem abo LWHYpOM, kUil AOCTYMHUIA BUKMIOYHO Y BUPOGHWKa abo 1oro cepsicHoro areHTa.
[xepeno cBiTna, sike MICTUTLCS B LibOMY CBITUIbHUKY, Mae 3aMiHIOBATW NULLE BUPOGHWK, iOro areHT 3 obcnyroByBaHHs abo noaibHa keanicikoBaHa ocoba. Y pasi BukopucTaHHs kabento 3
MBX-izonsLieto, MOHTaXHa OpraHi3aLlisi NOBMHHA NepekoHaTUCS, Lo BeCk kabernb 3axuLLEHO Bifl MOTO[HNX YMOB, 0COBNMBO Bif yNbTpacthioneToBOro BUNPOMiHIOBaHHS Ta [IOLLY, LUNSXOM PO3MilLieHHs!
kabento BcepeanHi CBITUNBHMKa Ta/abo onopu. HacTiHHi a6o HanpaBneHi CBITUNBHUKN, SIki BUKOPUCTOBYIOTL 30BHILLIHIN rHY4Kkuii kaBenb AoBxXuHOW noHaa 30 cM, crif ycTaHoBMoBaTH No3a Mexamu
AOCTYNy KPOHLLTE/iHA. Y BUNAZKY NPOAYKTIB YN PU3MKY 2, CBITUNLHYK CTIiA PO3TalllyBaTH Tak, OB TpVBANUIt 30POBHIA KOHTAKT 3 SCKPABOIO 4aCTUHOIO CBITUbHUKA, POSMILLEHOTO Ha BIACTaHi
BKa3aHil B MOHTAXHIM IHCTPYKUIi, ByB YHEMOXNMBNEHMI. CBITUIbHIK Mae 6a30By i30NALLI0 MK HI3BKOBOMBTHUMM T Ta . SKWO KnemHuin 6ok He
BXOAWTB /10 KOMMTEKTY, YCTaHOBKY Ma€e BIUKOHYBaTU KBanidhikosaHa ocoba. Lieit NpoaykT MICTUTL mepeno caiTna knacy eHeproedeKTMBHOCTi: qma Tabnuuio 360 eTUKeTKY.

uporaba, in vzdrzevanje izdelkov je treba izvajati natanéno v skladu z navodili za montaZo in/ali druga navodila, ki jih lahko zagotovimo, da zagotovimo varno
uporabo |zde|ka skozi celotno zivljenjsko dobo. Neupostevanje teh navodil bo razveljavilo vaso pravico do garancije. Vijake z navedbo navora na risbi je treba zategniti s kalibriranim momentnim
kljuéem. Vnaprej sestavljene vijake je treba ponovno zategniti do zahtevane specifikacije navora, da se zagotovi dovoljsna trdnost v Zivljenjski dobl Ce je treba zamenjati e\ekmcne komponente, jih
je treba s enakim tipom in (ali kot alternativno svetuje Signify). Signify ne more zagotoviti, da bo izdelek ob i drugih pre jalcev ostal v skladu
z normami in predpisi. Polozaj napeljave se ne sme spreminjati. Ce je zunaniji gibljivi kabel ali kabel prilozen tej svetilki in je poskodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali kablom, ki je
na voljo izkljuéno pri proizvajalcu ali njegovem serviserju. Svetlobni vir v tej svetilki sme zamenjati samo proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba. V primeru kabla s PVC
izolacijo mora intalater zagotoviti, da je celoten kabel za3¢iten pred vremenskimi vplivi, zlasti UV in dezjem, tako da je kabel v notranjosti svetilke in/ali droga. Stenske ali nastavljive svetilke z
zunanjim gibljivim kablom, dalj8im od 30 cm, je treba namestiti zunaj dosega roke. V primeru izdelkov skupine tveganja 2 mora biti svetilka names¢ena tako, da ni pri¢akovati dolgotrajnega strmenja
v svetilko z razdalje, kot je navedeno v navodilih za montaZo. Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in krmilnimi vodniki. Ce priklju&ni blok ni vkljuden, mora namestitev
opraviti usposobljena oseba. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske ucinkovitosti: glejte tabelo ali oznako.
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WEEE Statement

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do
not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a
product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

Bitte erkundige Dich nach dem értlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem fiir elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden
Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeréte nicht iiber Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der
Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor méglichen negativen Folgen geschiitzt. Batterien/Akkus miissen separat vom stadtischen Abfallsystem tber dafiir vorgesehene
Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthilt, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren
Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen (iber die Entsorgung lhres Produktes und der Batterien finden Sie unter
www.signify.com/de-de/sustainability.

Veuillez vous informer sur le systéeme de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux
consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagéres. En respectant ces consignes pour mettre au rebut I'emballage, le produit et/ou les
piles, vous contribuez a respecter |'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas étre mélées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus a cet
effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplagables, celles-ci doivent étre retirées par un professionnel.

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht
en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale
inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

linférmese sobre el sistema local de eliminacion, separacion y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrénicos. Actde de acuerdo con las normas locales y no tire el
producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminacién correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuira a evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municij en las instal. de recogida desi| jas. Cuando deseche un
producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional debera retirar las pilas no sustituibles por el usuario.

Informe-se sobre o sistema local de eliminag&o, separacdo e recolha de residuos de embalagens e produtos elétricos e eletrénicos. Proceda em conformidade com as regras locais e ndo
elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os residuos domésticos normais. A eliminagdo correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudara a
prevenir potenciais consequéncias negativas para o ambiente e para a satide humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de residuos urbanos através das instalagbes de
recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas ndo substituiveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non
smaltire il vecchio prodotto e I'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiutera a prevenire potenziali
conseguenze negative per I'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si
smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Fglg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente
produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for
miljget og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrgm via saerskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder
batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

Ota selvad paikallisesta séhko- ja elektroniikkatuotteiden sekd pakkausten havitys-, erottelu- ja kerdysjar astd. Noudata paikallisia maaréyksid, alaka havita vanhoja tuotteita ja
pakkauksia tavallisen kotitalousjatteen mukana. Pakkauksen, tuotteen ja/tai paristojen asianmukainen hévittdminen auttaa ehkdisemaan mahdollisia haittoja ympéristélle ja ihmisten
terveydelle. Paristot on hévitettava yhdyskuntajatteestd erilladn maaritettyjen kerdyspisteiden kautta. Muita kuin kdyttdjan vaihdettavissa olevia paristoja sisaltavia tuotteita havitettdessa
muiden kuin kdyttajan vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jitettdva ammattilaisen tehtévaksi.

Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen for bortskaffande, sortering och insamling av avfall gallande elektriska och elektroniska produkter och forpackningar. Agera i enlighet
med lokala regler och slang inte bort din gamla produkt och férpackning ti med vanligt a Korrekt bortskaffande av férpackningen, din produkt och/eller batterier
hjalper till att férebygga potentiella negativa konsekvenser fér miljén och fér méanniskors hélsa. Batterier ska sldngas separat fran det kommunala avfallsflodet via sédrskilda
insamlingsanldggningar. Nér du sldnger en produkt som innehller batterier som inte kan bytas ut av anvéndaren ska de batterier som inte kan bytas ut av anvdndaren avldgsnas av en
yrkesperson.

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshandterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler
og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til & forhindre potensielle
skadelige folger for miljget og personers helse. Batterier bgr avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier
som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.

EvnuepwOeite yiat to tomikd ovotnpa 5tdBeong, Staxwpiaopol kat suAOyG amoBARTWY yia NAEKTPLKE Kot NAEKTPOVIKA TIPoidvTa kat cUoKeVaoies. Evepyeite cUpdwva e TOUG TOTIKOUG

0aG KAVOVES Kat KNV anoppittete 1o malld oag poidv Kat tn cuokevaoio Tou padi pe To oUVABN OLKLAKA {ippara. H owotr anoé g ou tag, Tou poid oag fi/kat
Twv pratapuwy 6a cuPBAAEL aTNV amoduyr TMBAVWY apPVNTIKWY OV yLa TO BaAhov kat TV pWw ) uyeia. Ot pratapieg Ba PEMeL va amoppimtovTal xwpLoTd anod o pevua
TWV ALOTIKWV dTwv péow TV 3 ¢ ouMoync. Katd tv andppupn evog ipoidvtog mou mepLEXEL pnatapieg mou Sev avtikadiotavtat and tov xpriotn,

QUTEG TIPETIEL VAL apatpolvTaL amd enayyehpartia.

Lutfen elektrikli ve elektronik triinler ve ambalajlari igin yerel atik atma, ayirma ve toplama sistemleri hakkinda bilgi edinin. Lutfen bulundugunuz bolgedeki yerel kurallara uygun hareket
edin ve eski iriin ve ambalajinizi normal ev atiklarinizla birlikte atmayin. Ambalajin, iiriiniiniiziin ve/veya pillerin dogru sekilde atilmasi cevre ve insan sagligi icin olasi olumsuz sonuglarin
onlenmesine yardimci olur. Pillerin 6zel toplama tesisleri araciligiyla belediye atik kolundan ayri bir sekilde atiimasi gerekir. Kullanici tarafindan degistirilemeyen pil bulunan bir Griini
atarken pilin bir profesyonel tarafindan gikariimasi gerekir.

Mons, 3ano3HaiiTe ce C MeCTHaTa CUCTEeMa 3a U3XBbP/IAHE, Pa3aenaHe U CbBUPaHe Ha OTNaAbLUV OT eNEKTPULECKN U €NIEKTPOHHW NPOAYKTU U Mons, aeit /e 8 cbo

C MECTHUTE NPaBUIa U He U3XBBLPIAITE CTapus NPOAYKT M ONaKoBKaTa 3aeAHO ¢ 06MKHOBEHWTE BUTOBM OTNaabUM. NPaBUAHOTO U3XBBP/AHE Ha ONaKOBKaTa, Ha Bawwua NpoayKT u/wunu
ﬁaTeva we nomorHe Aa ce NnpeaoTBPaTAT HeraTueHu 33 OKO/IHATA CcpeAa M YOBEeLKOTO 34pase. BaTepmme TDRGBB A3 ceé U3XBBPNAT OTAENHO OT NOTOKA Ha
61TOBMTE OTNAADBUM YPES O 33 yenTa cvbup: nykkToBe. Mpu Ha NPO/YKT, KOWTO CbibP)Ka BaTepum, KOMTO He MOraT A3 Ce 3aMeHAT OT NoTpebuTens,
cblwuTe TpAbBa Aa 6bAAT OTCTPAHEHM OT CNELUANUCT.

Erdekl6djon az elhasznalt elektromos és elektronikus termékek és csomagoldsuk helyi szelektiv gy(ijtésérsl és artalmatlanitasérdl. Kovesse a helyi szabalyozast, és ne helyezze az
elhasznalddott terméket haztartasil dék-gydjtébe. A I4s, valamint az elhaszndlédott termék és/vagy akkumulatorok megfeleld artalmatlanitasa segit megel6zni a kérnyezet és
emberi egészség karosodasat. Az akkumulatorokat kiilon, a helyi Gnkormanyzat altal megjel6lt helyen kell gydijteni, és nem szabad a haztartasi hulladék kozé keverni 6ket. A nem cserélheté
akkumulatorokat tartalmazé termékek artalmatlanitasakor a nem cserélhet akkumulatorokat szakembernek kell eltavolitania.

Seznanite se z lokalnim sistemom odstranjevanja, lo¢evanja in zbiranja elektricne in elektronske opreme ter ze. Upos jte lokalno jo ter starega izdelka in embalaZze ne
odloZite med obicajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaZe, izdelka in/ali baterij med odpadke boste prepretili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.
Baterij ne smete odloziti med gospodinjske odpadke, temve¢ na namenskih zbirnih mestih. Ce odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takine
baterije odstranila strokovna oseba.
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Informirajte seo sustavu za je, odvajanje i pril janje elektricnih i elektronickih proizvoda i ambalaza. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlaZzite stare
i es ¢ajenim kucanskim dom. Ispravno od| j Ze, proizvoda i/ili baterija pomoci ¢e u sprje¢avanju mogucih negativnih posljedica za okoli3 i zdravlje
Uudl Baterije je potrebno odlagati odvojeno od komunalnog otpada na za to predvidenim odlagalistima. Kada odlazete proizvod koji sadrZi baterije koje korisnik ne moze samostalno

zamijeniti, te ¢e baterije ukloniti struénjak.

WHopmupajTe ce 3a TOKaNHMOT cucTem 3a dpnatbe, OAAeNYBatbe M COBUPatbe OTNaZ O/ eNEKTPUUHM M eNeKTPOHCKM NPOM3BOAM M NaKyBakba. MocTanysajTe BO COTNAacHOCT CO BalnTe
[NOKa/HM NPONMCK M HEMOjTe Aa T1 dpAaaTe CTapuoT NPOM3BO/A U NaKyBakeTO B0 06MUHMOT OTNaz 0/ AOMaKMHCTBOTO. MPaBUAHOTO dpaatbe Ha NakyBarbeTo, NPon3BOAO0T u/nn 6atepunte
Ke NOMOrHe Aja ce cnpeyat noTeHUujaiHNTe HeraTMBHN NOCNEANLM 33 XKMBOTHATa CPeAMHa W HOBEUKOTO 3apasje. baTepunTe Tpeba Aa ce dpnaaT 0AACNHO OA ONWITHHCKNOT CUCTEM 38
oTnaa npeky HasHayeHu cobupHM o6jekTn. Kora dpnate HeKoj NPoM3BOA WTO COAPXKM BaTepum WTO He MOXKe Aa Ce 3aMeHaT, Tve Ke e OTCTPaHyBaaT 0/ CTPaHa Ha CTPY4HO e

Informiete se o | sistemu za odvajanje i janje otpada za elektri¢ne i elektronske proizvode i ambalazu. Postupajte u skladu sa lokalnim pravilima i ne odlaZite svoj
stari proizvod i ambalazu sa uobi¢ajenim ku¢nim otpadom. Pravilno odlaganje ambalaze, proizvoda i/ili baterija ¢e pomo¢i u spre¢avanju potencijalnih negativnih posledica po Zivotnu
sredinu i zdravlje ljudi. Baterije treba odlagati odvojeno od toka komunalnog otpada putem odredenih objekata za prikupljanje. Kada odlazete proizvod koji sadrzi baterije koje ne moze
zameniti korisnik, te baterije ¢e ukloniti profesionalac.

Informujte se o mistnim systému likvidace a tfidéného shéru elektrickych a elektronickych vyrobkd a baleni. Postupujte v souladu s mistnimi predpisy a nevyhazuijte staré vyrobky do
béiného komundélniho odpadu. Spravna likvidace produktd a baterii pFispivé k ochrané pfipadnych nezadoucich vlivi na Zivotni prostiedi a zdravi osob. Baterie je tfeba zlikvidovat
samostatné mimo verejné sklddky prostfednictvim specializovanych shérnych mist. Pfi likvidaci vyrobku obsahujiciho baterie, které nejsou uZzivatelsky vyménitelné, musi uzivatelsky
nevyménitelné baterie vyjmout odbornik.

Zistite si informacie o miestnej likvidacii odpadu, systéme separovaného zberu elektrickych a elektronickych vyrobkov a obalov. Postupujte v stlade s miestnymi pred pismi a nevyhadzujte
staré vyrobky do bezného komunalneho odpadu. Spréavna likvidacia produktov a batérii prispieva k zabraneniu pripadnym neZziaducim vplyvom na Zivotné prostredie a zdravie os6b. Batérie
treba zlikvidovat samostatne mimo verejnej sklddky prostrednictvom Specializovanych zbernych miest. Pri likvidacii vyrobku obsahujtceho batérie, ktoré neméze vyberat pouzivatel, musi
vyber nevymenitelnych batérii vykonat odborny technik.

Nalezy we wtasnym zakresie sprawdzi¢ informacje o lokalnych placéwkach odbierajacych zuzyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz opakowania po nich. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac lokalnych przepiséw zakazujgcych wyrzucania urzadzen i opakowari razem z odpadami komunalnymi. Wtasciwe usunigcie zuzytego opakowania, produktu i/lub baterii pomoze
unikna¢ potencjalnych szkodliwych skutkéw dla sSrodowiska naturalnego i zdrowia Iudzl Baterii nie wolno wyrzucaé wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy je zanosi¢ do wyznaczonych
punktow zbiérki. W przypadku utylizacji produktu ierajgcego baterie nis e wymianie przez uzytkownika, powinny one zostac usunigte przez specjaliste.

Informati-va cu privire la sistemul local de colectare, separare si eliminare a deseurilor pentru produsele electrice si electronice si ambalajele acestora. Actionati in conformitate cu regulile
locale si nu eliminati produsele vechi si ambalajele impreuna cu deseurile menajere obisnuite. Eliminarea corespunzatoare a ambalajelor, a produsului si/sau a bateriilor va ajuta la
prevenirea consecintelor potentiale negative pentru mediu si sanatatea umana. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deseurilor prin intermediul
unitatilor de colectare desemnate. Atunci cand eliminati un produs care contine baterii ce nu pot fi inlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie indepartate de catre un specialist.

Informohuni pér sistemin lokal té hedhjes sé mbeturinave, ndarjes dhe grumbullimit pér produktet elektrike dhe elektronike dhe paketimin. Veproni né pérputhje me rregullat lokale dhe
mos e hidhni produktin e vjetér dhe paketimin me mbeturinat e zakonshme té shtépisé. Hedhja e duhur e paketimit, produktit dhe/ose baterive do té ndihm parandalimin e pasojave
té mundshme negative pér mjedisin dhe shéndetin njerézor. Baterité duhet té hidhen vegmas nga rryma e mbeturinave urbane népérmjet pikave té autorizuara té grumbullimit. Kur hidhni
njé produkt qé pérmban bateri gé nuk ndérrohen nga pérdoruesi, kéto bateri duhet té higen nga njé profesionist.

Ladzu, iepazistieties ar informaciju par vietéjo atkritumu likvidésanas, noskirsanas un savaksanas sistému elektriskam un elektroniskam precém un iepakojumiem. Rikojieties atbilstosi
vietéjiem noteikumiem un nelikvidéjiet nolietotos izstradajumus un iepakojumus kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem. Izstradajuma un/vai bateriju pareiza likvidésana palidzés
noveérst iespéjamu nelabvéligu ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu. Baterijas jalikvidé atseviski no pasvaldibu atkritumu plismas ar $im nolikam Tpasi paredzétu savaksanas uznémumu
starpniecibu. Likvidéjot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotajs nevar nomainit, profesionalim ir jaiznem 3is baterijas.

SusipaZinkite su vietine elektros ir elektroniniy gaminiy bei pakuociy atlieky 3alinimo, ridiavimo ir surinkimo sistema. Laikykités vietiniy taisykliy ir neidmeskite seno gaminio bei pakuotés
kartu su jprastomis buitinémis atliekomis. Tinkamas pakuotés, gaminio ir (arba) baterijy iSmetimas padés isvengti galimy nelglamu pasekmiy aplinkai ir zmonlq sveikatai. Baterijos turi bati
iSmestos atskirai nuo komunaliniy atlieky srauto tam skirtais surinkimo jrenginiais. ISmetant gaminj, kuriame yra &i baterijy, ici baterijas turi iSimti
profesionalas.

Viige ennast kurssi kohaliku elektri- ja elektre ning i kor ise, sorteerimise ja k ise si iga. Jargige i eesklrju jérgi ning drge visake
vana toodet ega pakendeid olmejaatmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/v6i akude nét hane kr ine aitab véltida véimali mdju keskkonnale ja
inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kdrvaldada olmejaatmetest eraldi ning viia selleks ette nahtud kogumiskohta. Kui kdrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja
ei saa vahetada, peab need akud tootest i itud iali

C MHGOPMaLMEN O MECTHBIX CUCTEMAX Pa3Ae/ibHOTO c60pa 1 YTUAN3ALIAN TaKNX OTXO/0B, KaK 3NEKTPUYECKOR U 3NeKTPOHHOE aTakkey B etca
s TensHo. Cob. iTe per HOpMaTHBHbIe TpeboBaHUA U He BbIBpacbIBaliTe OTCNYKMBLLEE U3ZENME BMECTE C 0BbIYHBIM BbITOBBIM MYCOPOM.
n y oTe, 0 U3enua u/unu 6atapeit NOMOKET YMEHbLINTL HEraTUBHbIE NOCAEACTBUA AR OKPYIKAIOLWLEl cpeapl 1 340p 0BbA Ntoaeit. BaTapeu cneayet

YTUNN3MPOBATL OTAENBHO OT 6bITOBbIX OTXOA0B Yepes cneupanbHble NyHKTbl cbopa. Ecnu nsaenme ocHaleHo 6atapesamu, He NpeaHasHaueHHbIMM ANA CAMOCTOATENbHOM 3aMeHbI, UX
AOMKEH U3BAICYL CMIELMANNCT.

PeKomeHAYEMO CaMOCTiHO 03HaNOMMUTUCA 3 IHGOPMALLIEID NPO MICLEBI CUCTEMM COPTYBAHHA 1 YTUAI3aL|i BiAXOAIB €N1EKTPUYHOTO Ta €/1eKTPOHHOTO 061aAHaHHS i iXHBOrO NaKyBaHHA.
[iiiTe BigNoBiAHO A0 MicLEBUX NPaBUA | He BUKMAAITE CTapuii BUPI6 i i10ro ynakoBKy pasom 3i 3BU4aiiHMMK No6yToBUMM Bi, n y in yi BMpoby Ta/abo
aKYMYNATOPIB A0NOMOKE 3an0BirT NOTEHUIAHMM HeraTUBHUM HacniAKam ANA AOBKINNA Ta 3A0POB'A Nofei. AKYMYNATOPY CAifd YTUAI3yBaTU OKPEMO Bif, MOTOKY KOMYHa/IbHUX BiAXOAiB
4epes cneuianbHi micua ana 36opy. Mig Yac yrunisauii BUpoby, Wo mMicTUTb P, AKMIA HE MOXe i TU KOPUCTYBAY, TaKMIA aKYMYNATOP MAe BUNYYaTU NpodecioHan.
YBATA: Huxue BU 3HaNAeTe BCE NOSCHEHHSA 3 nocl Ha 3HauKM, Bi iIHO, Nepes MMM iHCTPYKLiamK 3 6esneku:




